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AC - Alternating current Protective earth

DC - Direct current Stand-by

NORMAS DE LA CE

Directiva de baja tensión

EMC directiva de compatibilidad electromagnética

Las normas europeas armonizadas conforme a la directiva

⎬

⎬

Este manual contiene información importante de SEGURIDAD para la instalación y el 
funcionamiento del aparato.

Lea y conserve este manual para futuras consultas.

Siga estrictamente esta información para evitar causar daños a personas o cosas.

La información de este manual puede contener imprecisiones o errores tipográficos.

La información contenida en este manual puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Versión: R13-03-20

NOTAS GENERALES PARA LA SEGURIDAD

Durante la instalación, prueba o inspección es obligatorio respetar las siguientes instrucciones de 
uso y seguridad.
En este documento se usan los siguientes símbolos. Familiarícese con los símbolos y su
significado antes de proceder a la instalación o el uso del equipo.

¡Peligro! 
Indica un peligro potencial que, de no ser evitado, puede provocar la muerte o graves
lesiones a las personas
¡Atención! 
Indica un peligro potencial que, de no ser evitado, puede provocar lesiones leves a las
personas y/o daños materiales
Ambos indican información importante que observar en cada caso

¡Importante! - Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada puede
generar un resultado no deseado.

SÍMBOLOS

⎘ Referencia cruzada - Este símbolo indica una referencia a una página específica o un párrafo
del manual

2006/42/CE⎬

2014/35/UE

2014/30/UE
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EQUIPO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

La bomba solo debe usarse para dosificar productos líquidos.

No debe usarse en entornos explosivos (EX).

No debe usarse para dosificar productos químicos inflamables.

No debe usarse con material químico radiactivo.

Use la bomba después de haber sido instalada.

Use la bomba de acuerdo con los datos y las especificaciones técnicas que se muestran en

la etiqueta.

No modificar ni usar de una manera distinta a lo previsto en este manual.

Mantener la bomba alejada del sol y la lluvia. Evitar salpicaduras de agua.

Durante una emergencia de cualquier naturaleza dentro del entorno donde esté
instalada la bomba será necesario desconectar inmediatamente la corriente de la
instalación y desconectar la bomba de la toma de corriente.

Si se utilizan materiales químicos particularmente agresivos, es necesario seguir
escrupulosamente las regulaciones sobre el uso y almacenamiento de estas sustancias.

Siempre cumplir con las normas locales de seguridad.

El fabricante de la bomba dosificadora no se hace responsable por daños a personas o
cosas causadas por una mala instalación o un uso incorrecto de la bomba dosificadora

Instalar la bomba dosificadora para que sea fácilmente accesible en todo momento
cuando se requiera mantenimiento.
¡No bloquear el lugar donde se encuentra la bomba dosificadora!

El dispositivo debe ser montado con un sistema de control externo. En caso de
falta de agua la dosificación debe ser bloqueada.

La asistencia y el mantenimiento de la bomba dosificadora y todos sus accesorios deben
siempre debe ser realizado por personal cualificado.

Antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento:
• leer cuidadosamente las características químicas del producto que se dosificará

reflejadas en la hoja de seguridad del producto;
• Usar los DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD más adecuados;
• Vaciar los tubos de conexión de la bomba dosificadora;
• Lavar cuidadosamente los tubos que se han utilizado con materiales químicos,

especialmente los agresivos

PROPÓSITO DE USO  
Y ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD
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En caso de pedido de recambio, hacer referencia a la etiqueta de la bomba.
En particular, el código (CODE) y el número de serie (S/N) identifican de manera unívoca la
bomba en cuestión.

RECAMBIOS

Fig. 1. Etiqueta producto
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N. DESCRIPCIÓN

1 Distribuidor

2 Código

3 Modelo

4 Alimentación / frecuencia / Amperios /aislamiento

5 Presión máxima

6 Caudal máximo

7 Número de serie

8 Código de datos

9 Conformidad UL (si procede)

ETIQUETA

Área de trabajo
Se debe tener siempre limpia la zona de trabajo para evitar o detectar perdidas.

Instrucciones de reciclaje

CÓDIGO CER: 16 02 14

Se debe reciclar siempre el material en base a las siguientes instrucciones:
1. Atenerse a las normativas locales de reciclaje o de alguna empresa implicada en el proceso.
2. Si alguna de las partes no es aceptada por una empresa especializada, deberemos contactar 
con el representante más cercano.

Normativa de residuos y emisiones
Observar estas normas de seguridad relativas a las sustancias residuales y las emisiones:
• Deshacerse de modo adecuado de todos los residuos.
• Tratar y deshacerse del líquido dosificado en conformidad con la normativa ambiental vigente.
• Eliminar todas las pérdidas de producto en conformidad con la normativa ambiental vigente.
• Avisar de todas las emisiones ambientales a la autoridad apropiada

SEGURIDAD
AMBIENTAL
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TRANSPORTE Y
ALMACENAJE

La bomba puede sufrir daños a causa de un transporte o un almacenaje
inapropiados

Almacenar o transportar la bomba debidamente embalada, preferiblemente en su

embalaje original.

Respetar las condiciones de almacenamiento también para el transporte.

Además del embalaje, proteger el equipo de la humedad y de la acción de sustancias
químicas 

Antes de enviar la bomba al servicio técnico, es necesario retirar todo el líquido del 
interior del cuerpo de bomba y secarla ANTES de guardarla en su embalaje original.
Seguir el procedimiento descrito en ⎘ Proceso de apagado.

Después de haber vaciado el cuerpo de bomba, si aún hay posibilidad de que un
líquido altamente corrosivo pueda provocar daños, debe indicarse en el PARTE DE
REPARACIÓN.

NO TIRAR EL EMBALAJE. REUTILIZARLO PARA EL TRANSPORTE

Temperatura de embalaje y transporte ........ 10 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F)
Humedad atmosférica ................................ 95% humedad relativa (sin condensación)
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1.1 PRISMA La bomba dosifcadora de membrana con motor paso a paso PRISMA, está equipada de diferentes 
funciones. El motor paso a paso asegura un proceso de dosificación homogéneo en la línea.
La posición y la velocidad del diafragma se controlan desde la electrónica del microprocesador durante 
el ciclo completo de descarga/aspiración.
La modalidad lenta permite reducir la velocidad de aspiración. De tal forma, los líquidos viscosos se 
pueden dosificar más fácilmente con una inyección más exacta. Cuando está activada la modalidad 
“slow motion”el caudal máximo de la bomba se reduce.
Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar diferentes materiales y conexiones, ya sea de la
parte de impulsión como de aspiración.
Hay disponibles varios juegos de accesorios para garantizar mejores resultados y realizar una rápida 
instalación.

PRISMA dispone de:
• Mecanismo de retorno con muelle
• Purga manual del cabezal (con cuerpo en PVDF y PP)
• Regulación de caudal
• Válvula con doble bola
• Entrada STAND-BY
• Entrada LEVEL (control de nivel)
• Salida ALARMA (contacto)
• Opcional MODBUS / BLUETOOTH (bajo pedido)

Algunas funciones descritas en este manual puede requerir el uso de accesorios
adicionales (no incluidos)

1. DESCRIPCIÓN

BOMBA MULTIFUNCIÓN CON MOTOR PASO A PASO

RATIO TURNDOWN 1:4800

ASPIRACIÓN SLOW MODE (x4) para líquidos viscosos

DISPLAY MULTICOLOR PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO

INDICACIÓN DE ALARMAS EN EL DISPLAY

PARTES HIDRÁULICAS DISPONIBLES EN DIFERENTES MATERIALES

VÁLVULA CON DOBLE BOLA

RANGO 5 – 80 l/h, HASTA A 20 bar
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1.3 Funciones

La bomba se puede programar para trabajar en una de las modalidades indicadas en la tabla.

MODALIDAD CÓMO FUNCIONA

CONSTANT La bomba dosifica con frecuencia constante en relación a los valores de “l/h” 
(litros por hora) establecidos durante la fase de programación

CC per PULSE
La bomba dosifica la cantidad de producto establecido para cada impulso 
recibido

PPM

Los impulsos recibidos de un contador conectado a la bomba determinan la 
dosificación en función del valor de PPM establecido. La concentración del 
producto dosificado y el volumen por inyección unitaria se deben establecer 
durante la fase de programación

PERCENTAGE

Los impulsos recibidos de un contador conectado a la bomba determinan la 
dosificación en función del valor PERC (%) establecido. La concentración del 
producto dosificado y el volumen por inyección unitaria se deben establecer 
durante la fase de programación

MLQ

Los impulsos recibidos de un contador conectado a la bomba determinan la 
dosificación en función del valor de MLQ (millilitro por quintal) establecido. La 
concentración del producto dosificado y el volumen por inyección unitaria se 
deben establecer durante la fase de programación

BATCH El impulso proporcionado por un contacto externo inicia la dosificación de la 
cantidad de producto establecido durante la fase de programación

VOLT

El voltaje suministrado a la bomba (a través de la señal de entrada) determina 
la dosificación proporcional de acuerdo con los dos valores mínimos y máximos 
en los que se ajustaron los golpes/minuto durante la fase de programación (0-
10 VDC)

mA
La corriente suministrada a la bomba (a través de la señal de entrada) determina 
la dosificación proporcional de acuerdo con los dos valores mínimos y máximos en 
los que se ajustaron los golpes/minuto durante la fase de programación

PULSE
La bomba dosifica proporcionalmente entre dos valores: alto y bajo.
Este modo de trabajo se usa en instrumentos con salida de impulsos

PAUSE-WORK La bomba dosifica la cantidad establecida durante el tiempo de trabajo
WEEKLY 

PROGRAMMING
Este modo de trabajo se utiliza para programar la dosificación semanal de la
bomba

Independientemente del modo de funcionamiento seleccionado previamente, EXT CONSTANT 
inicia o detiene la dosificación a través de un contacto externo (conector INPUT)

EXT CONSTANT

Este modo de funcionamiento está habilitado en el menú STAND-BY (entrada 
externa). Una señal externa inicia la dosificación constante (QUANTITY) al caudal 
establecido. El modo de trabajo que se muestra es EXT CONSTANT. El contacto 
puede ser N.O. o N.C

1.2 Modo de 
trabajo

FUNCIÓN ICONO DESCRIPCIÓN

SLOWMODE

100%
...%
...%
1%

Permite reducir la velocidad de aspiración. De esta 
forma, los líquidos viscosos se pueden dosificar con 
mayor facilidad y precisión. Cuando la modalidad 
SLOW MOTION se reduce (del 100% al 1% en 
incrementos de una unidad), se reduce el caudal 
máximo de la bomba. Para habilitar la función: 
ADVANCED / MORE / Pump capacity / Slow mode

COLOR DISPLAY

display VERDE bomba en funcionamiento

display BLANCO modo stand-by

display AMARILLO condición de alarma (sin bloqueo)

display ROJO condición de alarma (bomba parada)

TURNDOWN 
RATIO

/

Basado en los 4800 pasos del motor para 
cada dosificación, proporciona una distribución 
homogénea y precisa de litros/hora del producto 
dosificado. La relación de dosificación varía según la 
capacidad de dosificación litros/hora de la bomba. El 
valor mínimo en cc/pulso es: 0,0001ml/ ⊓ signal

DELIVERY SPEED 
CONTROL

Control de la velocidad de impulsión en base al 
caudal de la bomba
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1.5 Características Eléctricas

Alimentación 100-240 Vac - 50/60 Hz / 24VDC* *Ver etiqueta lateral

Consumo 30 W

Salida alarmas contacto libre

TURN DOWN RATIO 1:4800

MatErialEs

Membrana PTFE

Caja

Cabezal (disponibles)

MEcánicas

Mecanismo de retorno por muelle

Válvula de purga Manual en los cabezales en PVDF y PP

Válvula con doble bola

Regulación de caudal

Temperatura ambiente 10-45 °C / 55-113 °F
Temperatura del producto 0-50 °C/ 32-122 °F
Clase de instalación II

Grado de protección IP 65 (% de operación RU: 85% T<=40°C; 70% T=50°C - sin 
condensación)

Máx altura tubo aspiración 1,5 m

Precisión de la
dosificación

± 1% a la presión de la etiqueta

1.4 Caudales

MODELO 2001 2502 2005 1013 0720 0528 0450 0280 167,5

Caudal (l/h) 1 2 5 13 20 28 50 80 16

Presión (máx bar) 20 25 20 10 7 5 4 2 7,5

Cabezal (Modelo) I L L M N N N N L

Cabezal (Material) PVDF, PP, SS (AISI 316), Vidrio acrílico (PMMA)

Membrana PTFE

Juntas FKM B, EPDM, Nitrilo, PTFE

Conexiones tubo (S/D) mm 4x6 / 4x6 6x8 / 6x8 8x12 / 8x10 4x6 / 4x6

Medida Cabezal 3/8” 1/2” 3/8”

Inyección 1/2” 3/4” 1/2”

NOVABLEND PC/ABS T110 FR
PVDF
Stainless Steel (AISI 316L) 
PMMA 
PP+FV
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1.7 Lista de 
materiales

PVDF PP PPV0 PMMA PVC PE CE VIDRIO PTFE INOX FKM B EPDM NBR SI

CABEZAL ✓ ✗ ✗
MEMBRANA ✓
BOLAS ✓ ✗ ✗ ✗
TUBO 
ASPIRACIÓN ✗ ✓

TUBO 
IMPULSIÓN ✓ ✗

TUBO PURGA ✗ ✓
JUNTAS ✗ ✓ ✗ ✗ ✗
SONDA NIVEL/
FILTRO FONDO ✓

CABLE SONDA 
NIVEL ✓

✓ : estándar
✗: opción disponible

1.6 Embalaje
CANTIDAD ESTÁNDAR

PRISMA 
(PVDF)

PRISMA 
(PP/PVC)

PRISMA 
(SS)

n. 4 ø6 tacos ⚫ ⚫ ⚫

n. 4 4,5 x 40 tornillos ⚫ ⚫ ⚫

n. 1 5 X 20 fusible retardado ⚫ ⚫ ⚫

n. 1
sonda de nivel con filtro de fondo 
(PVDF)

⚫ ⚫

n. 1 racord de inyección (PVDF) ⚫ 
1/2”

⚫ 
1/2”

⚫ 
3/4” ACERO INOX

m 2 tubo de impulsión 1 ⚫ 
PVDF

⚫ 
PVDF

⚫ 
PE

m 2 tubo de aspiración 1 ⚫ 
PVC

⚫ 
PE

⚫ 
PVC

m 2 tubo de purga ⚫ 
PVC

⚫ 
PE

m 0,3 tubo / jeringa ⚫ 
PVC

m 2,5 cable señal externa ⚫ ⚫ ⚫

m 2 cable stand-by/alarma ⚫ ⚫ ⚫

n.1 manual operativo ⚫ ⚫ ⚫

1 Si el tubo es 6x8, en el embalaje hay un único tubo largo de 4 metros. Cortar para obtener el tubo de aspiración e
impulsión.
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2.1 Partes principales

N. DESCRIPCIÓN

1

Pantalla retroiluminada multicolor que indica el estado de la bomba:
VERDE: bomba funcionando
BLANCO: stand-by
AMARILLO: alarma sin bloqueo
ROJO: alarma con bloqueo

2 Encoder 

3

CONECTORES: 
RS485
ALARMA
ENTRADAS
NIVEL

4 Alimentación

2. DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da: Data:

Edizione Foglio
/

Dimensionale_Pompa Prisma
CP L

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

Peso Lordo:  Peso Netto:

Materiale:

1   1

60.00

10
0.

00

36.00

114.75

21
1.

75

236.40

224.50

13
6.

75

21
1.

75

114.75

244.60

5.80

1

2

3

4
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N. DESCRIPCIÓN
1 Conexión de la impulsión

2 Llave apertura de purga (no presente en cuerpo de bomba en acero inox)

3 Conexión del tubo de purga (no presente en cuerpo de bomba en acero inox)

4 Conexión de la aspiración

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/

Dimensionale_Pompa Prisma
CP L

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

60.00

10
0.

00

36.00

114.75

21
1.

75

236.40

224.50

13
6.

75

21
1.

75

114.75

244.60

5.80

1
2

3

4

2.1 Cabezal
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1
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2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/

Dimensionale_Pompa Prisma
CP L

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

60.00

10
0.

00

36.00

114.75

21
1.

75

236.40

224.50

13
6.

75

21
1.

75

114.75

244.60

5.80

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/

Dimensionale_Pompa Prisma
CP L

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

60.00

10
0.

00

36.00

114.75

21
1.

75

236.40

224.50

13
6.

75

21
1.

75

114.75

244.60

5.80

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/

Dimensionale_Pompa Prisma
CP L

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

60.00

10
0.

00

36.00

114.75

21
1.

75

236.40

224.50

13
6.

75

21
1.

75

114.75

244.60

5.80

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/

Dimensionale_Pompa Prisma
CP L

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

60.00

10
0.

00

36.00

114.75

21
1.

75

236.40

224.50

13
6.

75

21
1.

75

114.75

244.60

5.80

2.3 Dimensiones Fig. 2. Dimensiones bomba - cabezal mod. L
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Fig. 3. Dimensiones bomba - cabezal mod. N

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/Dimensionale_Pompa_Prisma_CP-N

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

114.75

23
2.

95

13
6.

75

257.35

240.15 114.75

23
2.

95

10
0.

00

51.65

5.80

60.00

265.85

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/Dimensionale_Pompa_Prisma_CP-N

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

114.75

23
2.

95

13
6.

75

257.35

240.15 114.75

23
2.

95

10
0.

00

51.65

5.80

60.00

265.85

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/Dimensionale_Pompa_Prisma_CP-N

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

114.75

23
2.

95

13
6.

75

257.35

240.15 114.75

23
2.

95

10
0.

00

51.65

5.80

60.00

265.85

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/Dimensionale_Pompa_Prisma_CP-N

Massimo_F Massimo_F 27/03/2018

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1   1

114.75

23
2.

95

13
6.

75

257.35

240.15 114.75

23
2.

95

10
0.

00

51.65

5.80

60.00

265.85



15

INSTALACIÓN
La instalación y puesta en marcha se lleva a cabo en 5 fases:

1. Colocación de la bomba

2. Conexión hidráulica (racord de inyección)

3. Conexión eléctrica

4. Cebado

5. Programación

Antes de proceder a la instalación, verificar que se han tomado todas las medidas de seguridad 
para el instalador.

INTERRUMPIR LA ALIMENTACIÓN
Quitar siempre la alimentación antes de cualquier operación de instalación o 
mantenimiento. La imposibilidad de quitar la alimentación puede provocar graves 
lesiones físicas

PROTECCIÓN DEL OPERARIO
Utilizar SIEMPRE equipo de seguridad según la normativa vigente. En el área de 
trabajo, durante la fase de instalación, mantenimiento y mientras se manipulan los 
productos químicos utilizar:

• Máscara protectora
• Guantes de protección
• Gafas de seguridad
• Tapones o auriculares
• Otros EPI que sean necesarios

ÁREA DE TRABAJO
Cumplir las normativas y avisos sobre la zona de trabajo:

• Mantener siempre limpia esta zona
• Tener en cuenta los riesgos de gases y vapores en la zona de trabajO
• Prevenir peligros eléctricos
• Prevenir salpicaduras de agua y exposición directa al sol

MONTAJE
Utilizar exclusivamente elementos de fijación acordes a las dimensiones de la bomba 
y adecuados al producto que se va a dosificar.
Verificar que todas las conexiones están suficientemente apretadas (y no falte 
ninguna) antes de realizar la puesta en marcha.

Ubicación de
la bomba

Seguridad del
operario

Seguridad
en la zona
de trabajo

Advertencias
de seguridad
para el montaje

Fijar la bomba en un soporte estable a una altura máxima de 1,5m respecto al fondo del
depósito de producto químico.

El punto de inyección debe estar más alto que el depósito de producto químico 
para evitar dosificaciones accidentales de producto

Si no fuera posible, se debe montar una válvula multifunción a la salida de la bomba dosificadora
para evitar para evitar efecto sifón y sobredosificación.

Instalar la bomba
- En un lugar seguro y fijarla de modo que las vibraciones producidas durante el
funcionamiento de la misma no permitan movimiento alguno;
- En un lugar fácilmente accesible
- Con la base en posición horizontal

Usar sólo tubos compatibles con el producto químico a dosificar.
Consultar la ⎘  Tabla de compatibilidad química. 
Si el producto no está presente en la tabla, consultar al proveedor
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Fig. 4. Esquema instalación3.6 Esquema
instalación

1 - Bomba dosificadora
2 - Tubo aspiración
3 -Tubo impulsión
4 - Racord inyección
5 - Tubo purga
6 - Sonda nivel
7 - Filtro de fondo
8 - Alimentación
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La sonda de nivel se suministra ya montada y está equipado con filtro de fondo que evita el paso 
de sedimentos.
Colocar la sonda de nivel en el fondo del depósito.
Conectar el BNC de la sonda a la entrada de nivel de la bomba dosificadora.

Si en el depósito hay instalado un agitador será necesario instalar una lanza de 
aspiración

En caso de sustitución de la sonda de nivel, seguir el siguiente diagrama.

4.1 Sonda de 
nivel / filtro de 
fondo

4. CONEXIÓN HIDRÁULICA

Progettato da Controllato da Modificato da, il Data

Edizione Foglio

/076.0147.1

Massimo_F 24/10/2003

00

Toll. Gen.
`0.05

Materiale:

FASE 5

 FILTRO DI ASPIRAZIONE CON 
SONDA DI LIVELLO - CONTATTO N.O.

 FP+CE+PVDF

1 1

FASE 2
 
INSERIRE GALLEGGIANTE

FASE 1
 
INSERIRE L'ANELLO DISTANZIALE
  COME INDICATO IN DISEGNO

FASE 4
 
INSERIRE L'ANELLO DISTANZIALE
  COME INDICATO IN DISEGNOFASE 3

 
INSERIRE SONDA

CONTATTO N.O.

Figura 5. Montaje filtro de fondo / sonda de nivel

INSERTAR EL ANILLO SEPARADOR
COMO EN LA IMAGEN

INSERTAR FLOTADOR

INSERTAR EL ANILLO SEPARADOR
COMO EN LA IMAGEN

INSERTAR SONDA
CONTACTO N.O

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5



18

El tubo de aspiración deberá ser lo más corto posible y colocado en posición
vertical para evitar la aspiración de burbujas de aire

Preparar el kit de fijación a tubo suministrado con la dotación de la bomba: aro, brida y cierre.
Ensamblar como se indica en la figura 6.
Insertar el tubo hasta el fondo del porta tubo (cierre)
Colocar el tubo en el cuerpo de la bomba apretando solo con la fuerza de la mano 
Colocar el otro extremo del tubo sobre el filtro de fondo utilizando el mismo procedimiento

4.2 Conexión 
tubo de 
aspiración /
filtro de fondo

Las válvulas de aspiración e impulsión deben estar siempre en posición VERTICAL

Todas las conexiones de tubo a la bomba deben hacerse utilizando sólo la fuerza de la mano

No utilizar herramientas para apretar las bridas

El tubo de impulsión debe ser fijado de modo que no se puedan producir 
movimientos repentinos que puedan provocar la rotura o deterioro de objetos 
cercanos.

Preparar el kit de fijación a tubo suministrado con la dotación de la bomba: aro, brida y cierre.
Ensamblar como se indica en la figura 7.
Insertar el tubo hasta el fondo del porta tubo (cierre)
Colocar el tubo en el cuerpo de la bomba apretando solo con la fuerza de la mano
Colocar el otro extremo del tubo sobre el filtro de fondo utilizando el mismo procedimiento

4.3 Conexión 
tubo de 
impulsión /
cabezal

Figura 6. Montaje tubo de aspiración / filtro de fondo

Tubo de aspiración

Brida fijación

Aro

Porta tubo (cierre)

Figura 7. Montaje tubo de impulsión / cabezal

Tubo de aspiración

Brida fijación

Aro

Porta tubo (cierre)
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1   
1

Conexión para tubo purga

Llave de purga

Conexión para tubo de aspiración

Conexión para tubo impulsión

Figura 8.  Cabezal purga manual (T).

El racord de inyección debe ser instalada en el sistema en un punto de paso de agua.  
El racord de inyección se “abre” con presiones superiores a 0,3 bar.
Bajo pedido se pueden solicitar válvulas taradas a 1,2,3,4 ó 5 bar

4.4 Racord de
inyección

Insertar una extremidad del tubo de purga sobre la salida del grifo de purga.

Meter la otra extremidad directamente en el depósito de producto a dosificar.
De este modo el líquido expulsado durante la fase de cebado será introducido de nuevo en el 
depósito.

4.5 Tubo de 
purga

El proceso de purga manual está descrito en Cómo cebar la bomba.

Se puede doblar ligeramente el tubo de purga para introducirlo en el depósito de producto 
químico.

Durante la fase de calibración (test) es necesario introducir el tubo de purga en 
el interior de una probeta graduada.
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5.1 
Comprobaciones
preliminares

LAS OPERACIONES DE CONEXIONADO ELECTRICO DE LA BOMBA SE DEBEN
REALIZAR POR PERSONAL CUALIFICADO

Antes de proceder al conexionado de la bomba es necesario:

1. Verificar que los valores de la tarjeta de la bomba son compatibles con los de la 
red eléctrica

¡Daños debidos a tensión de red incorrecta!
La bomba dosificadora se dañará si se conecta a una tensión de red incorrecta

2. Instalar un “relé” para evitar daños a la bomba. No instalar nunca en paralelo 
con cargas inductivas (ej.:motores)

3. Verificar el consumo de pico. Las bombas no utilizan la protección contra 
sobrecarga del motor

5. CONEXIONES ELÉCTRICAS
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6. CONEXIONES
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3

4

2

1

CONECTORES

N. M12x1 Descripción Color cable Función

1
RS485 o
MODBUS 
(opcional)

1 Azul + rs485

2 Negro - rs485

3 Marrón gnd

N. Descripción Color cable Función

2

STAND-BY
4 Blanco + stand-by

3 Negro - gnd

INPUT 1

2 Verde
+ input (Max 
120Hz frEq.)

3 Negro - gnd

1 [Rojo] - si el contador 
envía impulsos de efecto 
Hall

+ 12 V

EXT CONSTANT
5 Azul + Ext const

3 Negro - gnd

1 Esta entrada INPUT se puede utilizar como:
- contador emisor de impulsos (contacto reed) 
- contador emisor de impulsos efecto Hall 
- contacto inicio modo “BATCH”
- entrada tensión modo “VOLT”
- entrada corriente “mA”
- contacto “PULSE”

N. Descripción Color cable Función

3 LEVEL BNC / sonda de nivel (1 
central, 2 malla) /

N. Descripción Color cable Función

4 ALARM
contacto libre

3 Blanco n.o.

1 Verde n.c.

2 Marrón coMMon

1 23

1 2

3 45

1 2

1 2

3

4

Si no se usan, se recomienda proteger los conectores con la tapa incorporada
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7.1 Inicio Todas las operaciones descritas anteriormente deben efectuarse antes de ponerla en 
funcionamiento:

1. Posicinamiento de la bomba

2. Conexión hidráulica

3. Conexión (alimentación, stand-by/input, nivel, salida de alarma)

4. Programación

 

La bomba puede tardar unos segundos antes de arrancar, dependiendo del 
tiempo de arranque del motor

Verificar que la presión no supera la presión de la etiqueta. En este caso pare
la bomba inmediatamente

Si la bomba no dosifica, realizar las siguientes operaciones:
a) Parar la bomba
b) Cebar la bomba
c) Reiniciar la bomba

5. Monitorear la bomba mientras está funcionando.

7. INICIO

7.2 Test Utilizar esta función para conocer con exactitud el caudal de la bomba con el
líquido utilizado

1. Instalar la bomba en el sistema e insertar con cuidado el tubo de aspiración (con el filtro de 

fondo incluido) en una probeta graduada en ml (1ml=1cc)

2. Alimentar la bomba

3. En el menú de setup/more seleccionar “TEST” y programar el tiempo de duración del test (de 

1 a 6 minutos)

4. Presionar el icono“START”. La bomba comenzará a dosificar el líquido a la presión de la 

instalación, aspirando de la probeta graduada

5. Al finalizar, leer sobre la escala graduada la cantidad de líquido aspirado en la probeta

6. Para saber, con el líquido utilizado, cual es el caudal efectivo de la bomba, leer el valor 

aspirado en la escala gradudada y multiplicarlo por el tiempo programado. Ej. Valor leído: 500 

ml. Tiempo duración del test: 1 minuto. Caudal de la bomba 500*60= 3l/h
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8. CEBADO DEL CABEZAL

8.1 Advertencias

8.2 Cebado En el primer uso y cada vez que la bomba ha estado parada durante un largo período, se debe 
efectuar el cebado de la misma. Seguir estos pasos para cebar la bomba sin entrar en contacto con 
el producto químico:

1. conectar todos los tubos (tubo de impulsión, aspiración y purga)

2. abrir la válvula de purga girando completamente la llave de apertura de purga

3. seleccionar PRIMING en el display, establecer el tiempo y comenzar

4. Cuando el producto químico comience a circular por el interior del tubo de purga, cerrar la 
llave de purga

5. Al terminar, la bomba volverá a la modalidad opertativa normal establecida. 

Con líquidos viscosos, para facilitar el cebado, insertar una jeringa de 20 cc en el tubo de purga

y aspirar.

Cuando la jeringa esté casi llena, cerrar la válvula girando la llave de apertura de purga.

Efectuar el cebado:
- En el primer uso
- Cada vez que la bomba haya estado parada por un largo período
- Si hay aire en el cabezal o en el tubo de aspiración

El aparato debe estar controlado por un sistema de control externo. En el caso de 
falta de agua la dosificación se debe bloquear

Tome las medidas apropiadas para evitar que diferentes productos químicos 
entren en contacto entre sí.

Interrumpa la dosificación durante los ciclos de contralavado y con falta de 
caudal ya que estas condiciones pueden causar una sobredosificación química y/o 
la generación de gases peligrosos en el depósito o en las tuberías.

No poner en funcionamiento la bomba con la aspiración y descarga bloqueada. 
Adoptar todas las medidas necesarias para evitar estas condiciones

PROTECCIÓN DEL OPERADOR
Utilizar siempre el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de la compañía.
En el área de trabajo, durante la fase de instalación, mantenimiento y cuando se
manejan los productos químicos, utilizar:

• Mascarilla protectora
• Guantes de protección
• Gafas de seguridad
• Gorros o auriculares
• Otros EPI, si fueran necesarios
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9.1 1 Funciones 
principales

9.2 Iconos en el 
display

Mediante el encoder es posible:

Elegir un menú Rotar el encoder sobre los elementos del menú

Entrar en el menú Pulsar el encoder sobre el elemento del menú deseado

Guardar las 
modificaciones y volver a 
la pantalla principal

Pulsar el encoder sobre el icono 

Guardar y volver al menú 
anterior

Pulsar el encoder sobre el icono 

Insertar un valor 
(numérico)

Pulsar el encoder sobre el valor, girar en sentido horario para 
incrementar y en sentido antihorario para disminuir. Pulsar para 
confirmar la selección

En todas las pantallas, después de 60 segundos de inactividad, la pantalla vuelve automáticamente 
a la pantalla principal sin guardar.

Cuando se enciende por primera vez, configurar el idioma. El idioma se puede cambiar más tarde en 
el menú Advanced / More menu.

9. PROGRAMACIÓN DE LA BOMBA

AJUSTES

CEBADO

ALARMA / STANDBY

ESTADÍSTICA

OFF

GUARDAR y volver al 
MENÚ ANTERIOR

INICIO

VELOCIDAD IMPULSIÓN

MODO “LENTA”

STOP

RESET

GUARDAR y volver a la  
PANTALLA PRINCIPAL

INFORMACIÓN
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PRIMING - CEBADO

HOME

16.0 L/h

CONSTANT MODEMODO 
TRABAJO

INICIO ATRÁS

VELOCIDAD

SLOW MODE100%

0%

PRIMING

30 sec

9.3 Panorámica del 
menú

100%

100%

START: Inicia la función de cebado. 

La tecla STOP para el cebado y pone a cero el contador. El valor por defecto es de 30 seg.

La bomba puede tardar hasta 10 segundos antes de inciar el cebado - PRIMING. 

CEBADO
ESTADÍSTICA

AJUSTES
OFF

INFORMACIÓN

Nota sobre la contraseña de usuario: para cambiar la configuración de trabajo solo se 
ha creado una contraseña de USUARIO (def. "0000"). Desde el menú principal, gire el 
codificador en sentido contrario a las agujas del reloj y, cuando no haya ningún icono 
seleccionado, presione el codificador hasta que aparezca la solicitud de contraseña de 
usuario.
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STATISTICS - ESTADÍSTICAS

> TOTAL
> PARTIAL

RESET

STATISTICS

DOSED: 10 L
COUNTER: 0 mc

DOSED: 10 L
COUNTER: 0 mc 
FROM: 19/12/17  23:55
DOSED 24h: 10 L
COUNTER 24h: 0 mc

TOTAL STATISTICS

PARTIAL STATISTICS

> TOTAL

> PARTIAL

> TOTAL

> PARTIAL

DOSED: CANTIDAD TOTAL DOSIFICADA (máx 999.999.999 L).
COUNTER: contador (metros cúbicos de agua). 

Para poner a cero todos los contadores entrar en la función LOAD DEFAULT del menú:
SETTINGS / ADVANCED / MORE / LOAD DEFAULT.

DOSED: cantidad total dosificada (máx 999.999.999 L).
COUNTER: contador (metros cúbicos de agua). 
FROM: fecha y hora del último reset de la estadística.
DOSED 24h: cantidad dosificada el día anterior  (00:00 a 23.59 del día anterior). 
COUNTER 24h: contador de agua pasada el día anterior (00:00 a 23.59 del día anterior). 
Para poner a cero todos los contadores pulsar el icono RESET.
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> QUICK SETUP
> ADVANCED

SETTINGS - AJUSTES

SETTINGS

CONSTANT MODE

SELECTION MENU

16.0 L/h 

> WORKING MODE
> MORE

> QUICK SETUP

> ADVANCED

> QUICK SETUP

> ADVANCED

En ajustes, después de 60 segundos de inactividad, el display volverá automáticamente a la pantalla HOME sin 
guardar los datos.

QUICK SETUP MENU 
Este menú permite modificar solo los parámetros de la modalidad de trabajo, sin modificar el resto 
de configuraciones. 

ADVANCED MENU 
Este menú permite establecer la modalidad de trabajo y el resto de parámetros configurables.
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WORKING MODE
MORE

WORKING MODE

WORKING MODE

> QUICK SETUP

> ADVANCED
> CONSTANT
> CC PER PULSE
> PPM
> PERCENTAGE
> MLQ
> BATCH

> VOLT
> MA
> PULSE
> PAUSE-WORK
> WEEKLY PROGRAMMING

Nota: solo en el modo MLQ - PERCENTAGE - PPM influyen sobre las estadísticas de 
contador emisor de impulsos.
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MODO DE  
TRABAJO

PARÁMETROS A CONFIGURAR* NOTA CUÁNDO

CONSTANT
(CONSTANTE)

L/h: litros/hora. Rotar el encoder hasta la
dosificación en litros por hora deseados.
La bomba aumentará/disminuirá la
velocidad en función de la capacidad
máxima.

La bomba dosifica a una 
frecuencia constante
correspondiente a un número 
específico de revoluciones que 
muestra el icono .

Para dosificar con
regularidad la misma 
cantidad (sin señal externa)

CC PER PULSE
(CC POR IMPULSO)

CC MÍN 0,0001 M/L
MÁX  M/L 2X
1 IMPULSO = M/L CONFIGURADOS

La dosificación se determina 
por los impulsos recibidos 
por un contador externo.

Cuando se untiliza una señal
externa de un contador.

PPM

PPM:1.00 (máx 9999.99)
CONCENTRACIÓN:10.0%

Los impulsos suministrados 
por un contador conectado a 
la bomba determinan la
dosificación de acuerdo 
con el valor de PPM y 
concentración del producto.

En presencia de una 
señal externa que envía 
impulsos, es necesario 
proceder a la dosificación 
de la cantidad correcta de 
producto especificando los 
PPM (partes por millón) y 
dejando a la bomba la tarea 
de gestionar los impulsos de 
entrada.

PERCENTAGE
(PORCENTAJE)

PORCENTAJE:1.00 (max 100.00)
CONCENTRACIÓN:10.0%

Los impulsos suministrados 
por un contador conectado a la
b o m b a  d e t e r m i n a n  l a 
d o s i f i c a c i ó n  s e g ú n  e l 
valor porcentual (%) y la 
concentración del producto.

En presencia de una
señal externa que envía
impulsos, es necesario
proceder a la dosificación de
la cantidad correcta de
producto especificando el
porcentaje y dejando a la
bomba la tarea de gestionar
los impulsos de entrada

MLQ

MLQ:1.00 (máx 1000.00)
CONCENTRACIÓN:10.0%

Los impulsos suministrados 
por un contador conectado a la
b o m b a  d e t e r m i n a n  l a 
dosificación según el valor 
MLQ (mililitro/quintal) y la 
concentración del producto.

En presencia de una señal 
externa que envía impulsos, 
es necesario proceder a la 
dosificación de la cantidad 
correcta de producto 
especificando los MLQ 
(mililitro/quintal)y dejando 
a la bomba la tarea de 
gestionar los impulsos de
entrada

BATCH
EXTERNAL 
MANUAL 

EXTERNA
Cantidad: 10.000 L
Contacto: N.C. (o 
N.O.)

Externa: un contacto externo 
(N.O. o N.C.) inicia la 
inyección de la cantidad a
dosificar.

La modalidad Externa 
permite iniciar la dosificación
de la cantidad programada
después de recibir una señal
de un contacto externo.

MANUAL 10.000 L
(pulsar el icono
START para el inicio
de la dosificación
manual)

Modo manual: para dosificar 
una cantidad definida a la 
máxima frecuencia.

La modalidad Manual
permite iniciar la
dosificación manualmente.

VOLT

HIGH:10.0 V      60.00 L/H
LOW: 0.0 V        0.00 L/H

La bomba dosifica
proporcionalmente entre dos
valores: alto y bajo voltaje.
En este modo de trabajo, el 
valor de la señal de entrada 
se visualiza en la pantalla 
principal arriba a la derecha.

Esta modalidad se usa con
un instrumento que 
incorpora una salida 
proporcional en voltaje.

*Solo es posible configurar un único modo cada vez
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MA

HIGH:20.0 mA      60.00 L/H
LOW: 0.0 mA        0.00 L/H

La bomba dosifica
proporcionalmente entre dos
valores: alto y bajo. En este
modo de trabajo, el valor de 
la señal de entrada en mA 
se visualiza en la pantalla 
principal arriba a la derecha.

Esta modalidad se usa con
un instrumento que 
incorpora una salida 
proporcional en mA.

PULSE

HIGH:180 p/m      60.00 L/H
LOW: 0 p/m          0.00 L/H

La bomba dosifica
proporcionalmente entre dos
valores: alto y bajo. En este
modo de trabajo, el número 
de impulsos de entrada se 
visualizan en la pantalla 
principal arriba a la derecha.

Esta modalidad se usa con
un instrumento que 
incorpora una salida de 
impulsos.

PAUSE-WORK
(PAUSA-LAVORO)

WORKING: 060 min (max 900)

PAUSE: 060 min (max 900)

QUANTITY: 12.00 L/h                     15%

La bomba dosifica la cantidad
establecida durante el horario
de trabajo. El ciclo de 
pausa-marcha se repite 
regularmente.
El ciclo pausa-marcha
comienza con la marcha. En
la pantalla principal se 
muestra el contador de 
cantidad (arriba a la derecha)
durante la sesión de trabajo.
Si la configuración es
incongruente (ej. La cantidad
a dosificar en 60 min es
superior a la capacidad de la
bomba) los valores se
configuran automáticamente
sobre la capacidad máxima a
la frecuencia máxima. El
porcentaje de dosificación se
basa en la capacidad de la
bomba configurada.

En esta modalidad, la 
bomba dosifica la cantidad 
configurada durante el 
horario de trabajo.

WEEKLY
PROGRAMMING
(PROGRAMMAZIONE 

SETTIMANALE)

       PROGRAM 1 
        …
       PROGRAM 24

Start: hh:mm

Duration: 00h 00m

Quantity: 2,5l... 15%

       Sunday

       Monday

        …

       Saturday

Establecer los programas
(máx 24). Para cada 
programa, configurar horario
de inicio, duración, cantidad
a dosificar y los días. La 
bomba dosificará la cantidad
a partir del horario 
establecido. La duración 
máxima de dosificación se
calcula automáticamente a
las 23:59. La cantidad
mínima depende del caudal
de la bomba.
No superponer los programas.

Esta modalidad se usa para
programar la dosificación
semanal de la bomba. La
frecuencia de trabajo no 
puede ser inferior del 15%.
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WORKING MODE
MORE

MORE

MORE

MORE

> QUICK SETUP

> ADVANCED
> PUMP CAPACITY
> TEST
> LEVEL ALARM
> STAND-BY
> EXTERNAL INPUT
> WATER METER

> TIMEOUT
> OVERFLOW
> UNIT OF MEASURE
> DATA & CLOCK
> LANGUAGE

> POWER ON DELAY
> PASSWORD
> ALARM OUTPUT
> DISPLAY CONTRAST
> LOAD DEFAULT
> MODBUS (OPTION)
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PARÁMETROS A CONFIGURAR NOTA
PUMP 
CAPACITY

FLOW:  999.9 L/h
CC/MIN:  16665.00
SLOW MODE:  100%

Por defecto el caudal de la bomba es el indicado 
en la etiqueta.
Slow mode habilita la reducción de la velocidad 
de aspiración. Configuración: de 1 a 100%.

TEST DE 60 MIN A 1 MINUTO (POR DEFECTO 6 
MINUTOS)

Efectuar el test para verificar el caudal de la 
bomba a la máxima frecuencia (pág. 22).

LEVEL ALARM STOP AFTER: 10.0 L
CONTACT: N.O.

Pre-alarma de nivel (producto en reserva). Para 
cancelar la alarma rellenar el depósito. Si se 
establece en “0 L” la bomba se bloquea cuando 
se produce la alarma. El contacto se puede 
configurar N.O. o N.C.

STAND-BY DISABLED 
STAND-BY 

CONTACT: N.O. La señal externa conectada a la entrada stand-by 
puede estar: 
- Habilitada (STAND-BY) y configurada como 
N.O. o N.C..

EXTERNAL 
INPUT

DISABLED  
EXTERNAL INPUT

CONTACT: N.O.
QUANTITY: 12.00 l/h
         15%

Entrada por señal externa (EXTERNAL 
INPUT). La señal externa inicia la dosificación 
constante de una determinada cantidad horaria 
(QUANTITY). En este caso el modo de trabajo 
visualizado es EXT CONSTANT. El modo 
permanece activo hasta que cambia el estado del 
contacto. En ambos casos se puede configurar 
el contacto N.O. o N.C.

WATER METER L/pulse: 1.0
[gal/pulse: 1.0]

Este menú permite configurar las características 
del contador. Es posible seleccionar la cantidad 
en impulsos/litro o litros/impulso producidos por 
el contador. Este valor determina la dosificación 
en el modo PPM / MLQ / PERCENTAGE.

pulse/L: 1.0
[pulse/gal: 1.0]

TIMEOUT 0 - 120 SEC Tiempo máximo que transcurre entre un impulso 
y el siguiente: en este intervalo, la bomba 
distribuirá homogéneamente el producto. El 
valor configurado por defecto es de 10 seg. 0 
deshabilita.

OVERFLOW ALARM WORK La función OVERFLOW genera una alarma 
(visualizada en el display) que puede o no 
bloquear la bomba.
La función se puede configurar para los modos 
de trabajo PPM / PERCENTAGE / MLQ / 
BATCH.  En PPM / PERCENTAGE / MLQ la 
alarma overflow aparece cuando la frecuencia 
de trabajo es superior a la de la etiqueta de la 
bomba. En BATCH aparece cuando la bomba 
recibe una señal externa durante la fase de 
dosificación.

ALARM STOP

UNIT OF 
MEASURE

LITRES GALLONS
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El caudal de la bomba (ADVANCED / MORE / PUMP CAPACITY) está cofigurado de fábrica 
con los datos que se muestran en la etiqueta de la bomba.

En base al valor establecido, la bomba efectúa los cálculos de dosificación.

NOTA:

La bomba puede tardar unos segundos antes de iniciar cualquier operación (PRIMING, 
TEST, etc.).

DATA & 
CLOCK

Format: dd/mm/yy      24
Date: Saturday 26/12/15
time: 04:01:19

Format: mm/dd/yy      12
Date: Saturday 12/26/15
time: 04:01:19 am

Modificando la fecha y hora, la estadísticas 
parciales ser resetean

POWER ON 
DELAY

00 min POWER ON DELAY establece un retardo en el 
encendido de de 0 a 10 minutos. 

PASSWORD ADMINISTRATOR 
PASSWORD
New password: 0 _ _ _

> ADMINISTRATOR
> USER

La bomba se suministra sin contraseña.
La primera vez se establece la contraseña 
de administrador. Para configurar también la 
contraseña de usuario, salir y volver a entrar en 
el menú PASSWORD.
Para el reset de la contraseña, realizar LOAD 
DEFAULT desde el menú.

LANGUAGE IT - EN - FR - DE - ES - PT - RU Seleccionar el idioma.
ALARM 
OUTPUT

ENABLED
CONTACT N.C.(or N.O.)
LEVEL
STAND BY
OVERFLOW
HIGH TEMPERATURE
NO INPUT
ENGINE LOCKED

ALARM OUTPUT gestiona el estado del 
contacto de salida del relé de alarma (N.O. o 
N.C.):
- nivel: fin producto;
- stand-by: parada bomba;
- overflow: superar la frecuencia de trabajo en 
PPM o PERCENTAGE o MLQ o recibir una señal 
externa durante la dosificación en modo BATCH
- high temperature: elevada temperatura de 
la bomba
- no input: ausencia de señal de entrada
- engine locked: Motor de bomba bloqueado.

DISPLAY 
CONTRAST

Regulación del contraste del display.

LOAD 
DEFAULT

YES NO Reset de todos los valores y restablecimiento 
de fábrica.

9.4  
Configuración del 
caudal de la bomba

MODBUS
OPCIONAL

ID: 1
BAUDRATE: 9600
FORMAT 8N1 (default)

Configurar ID (1 to 255).
Configurar la velocidad de comunicación 2400/
4800/9600/19200/38400/115200.
Configurar el formato del bit.

BLUETOOTH 
PAIRING
OPCIONAL

PRESS FOR PAIRING Si está instalado el módulo opcional bluetooth, 
es posible emparejar la bomba a un smartphone 
para el control remoto. Para emparejar, presionar 
el encoder,  iniciar la app en el smartphone y elegir 
“CONNECT”, luego seguir las instrucciones que 
se muestran en la pantalla del smartphone.
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Tab. 1. Gestión de alarmas

ALARMA PROBLEMA SOLUCIÓN

LEVEL Fin de producto en depósito Rellenar el depósito

OVER FLOW El caudal de la bomba excede
el valor de la etiqueta

Controlar los ajustes.
Controlar el caudal de la bomba.
Poner la bomba en OFF y luego en ON

Para visualizar las alarmas activas, entrar en el menú MORE / INFO / ALARMS. 

El icono    en el menú principal indica una o más alarmas activas, o el stand-by.

ALARMS
RELEASE
BLUETOOTH
COUNTER

> INFO

Tab. 2. Release

Release Muestra la versión del software que está instalado actualmente en la bomba

Tab. 3. Bluetooth

Bluetooth

Visualiza NOMBRE bomba - dirección MAC ADDRESS – Estado de la
conexión.
El nombre de la bomba y la dirección MAC se utilizan para identificar la bomba 
entre todos los dispositivos detectados por el smartphone durante la fase de 
emparejamiento (Bluetooth Pairing)

Tab. 4. Reserve

Reserve Indica la reserva de producto a dosificar en el depósito según lo establecido
en el menú de alarma de nivel (stop afer)

Tab. 5. Counter

Counter Muestra cuántos l/h han pasado a través del contador de impulsos conectado
a la bomba
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10.1 
Comprobaciones
preliminares a la 
conexión eléctrica

LAS OPERACIONES DE CONEXIONADO ELÉCTRICO DE LA BOMBA DEBEN SER 
REALIZADAS POR PERSONAL CUALIFICADO Y DE CONFORMIDAD CON LAS 
NORMATIVA 

Antes de proceder al conexionado de la bomba es necesario: 

1. Verificar la correspondencia de los valores de la etiqueta de la bomba. 
Verificar que los valores de la etiqueta de la bomba sean compatibles con los de la red 
eléctrica. La etiqueta de la bomba está ubicada en el lateral.

2. Verificar la puesta a tierra. 
Asegurarse que la bomba está conectada a una instalación con una eficiente toma de tierra.

3. Verificar los cables. 
El tipo y la sección del cable de alimentación deben ser los adecuados para el motor de la 
bomba.

10. CONEXIÓN ELÉCTRICA
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11. MANTENIMIENTO 

11.1 
Planificación de
mantenimiento 

Con el fin de garantizar los requisitos de potabilidad del agua tratada, este 
procedimiento deberá ser realizado AL MENOS una vez al mes. 

PROTECCIÓN DEL OPERARIO
Llevar SIEMPRE equipo de seguridad según la normativa vigente. En el área de 
trabajo, durante la fase de instalación, mantenimiento y mientras se manipulan 
los productos químicos utilizar:

• Mascara protectora
• Guantes de protección
• Gafas de seguridad
• Tapones o auriculares
• Otros EPI que sean necesarios

Quitar siempre la alimentación antes de cualquier operación de instalación o
mantenimiento. Trabajar con alimentación eléctrica puede provocar graves lesiones
físicas.

Todas las operaciones de asistencia técnica deben realizarse por personal experto y
autorizado.

Utilizar siempre repuestos originales

Parar la bomba antes de cualquier procedimiento de instalación o mantenimiento 
⎘ Procedimiento de parada

Una planificación del mantenimiento incluye los siguientes tipos de inspección:
• Mantenimiento e inspección de rutina
• Inspección trimestral
• Inspección anual
Si el líquido dosificado es abrasivo o corrosivo, acortar los intervalos de inspección de manera 
adecuada.

Mantenimiento e inspección rutinaria
Seguir las siguientes operaciones cuando se realice un mantenimiento rutinario:

• Verificar las juntas y asegurarse de que no haya pérdidas de producto.
• Verificar las conexiones eléctricas.
• Verificar la ausencia de ruidos inusuales, vibraciones (el ruido no debe exceder los db indicados 
en el manual).
• Comprobar que no haya fugas en la bomba ni los tubos.
• Revisar la ausencia de corrosión en partes de la bomba y/o tubos.

Inspección trimestral
Seguir las siguientes operaciones cada 3 meses:

• Verificar que la fijación sea estable.
• Si la bomba ha permanecido inactiva, verificar los sellos mecánico y reemplazarlos si es necesario.

Inspección anual
Seguir las siguientes operaciones cada año:

• Verificar el caudal de la bomba (debe corresponder al caudal de la etiqueta).
• Verificar la presión de la bomba (debe corresponder a la presión de la etiqueta).
•  Verificar la potencia de la bomba (debe corresponder a la potencia de la etiqueta).

Si las prestaciones de la bomba no satisfacen las necesidades del proceso y los requisitos no han 
variado, realizar las operaciones siguientes:
1. Desmontar la bomba
2. Inspeccionarla
3. Sustituir las partes gastadas

11.2 
Inspección de 
mantenimiento 
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11.4 
Procedimiento 
de sustitución de
la batería del
display

DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN
Apagar la alimentación de la bomba antes de continuar este procedimiento. La 
imposibilidad de desconectar la bomba puede causar graves lesiones físicas

Este procedimiento se debe realizar solo por personal experto y autorizado. 

• Desconectar la alimentación de la bomba.

• Desatornillar los 4 tornillos ubicados bajo la unidad electrónica y extraer la base.

• Localizar el compartimento de la batería en el circuito detrás del display.

• Usar un destornillador para sacar la batería de su compartimento.

• Insertar la nueva batería (3V) respetando la polaridad (+/-) come muestra su alojamiento.

• Cerrar la base con los 4 tornillos.

11.3 
Procedimiento 
de parada

ESTE PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO
 

PROTECCIÓN DEL OPERARIO
Utilizar siempre el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de la compañia. 
En el área de trabajo, durante la fase de instalación, mantenimiento y cuando se 
manejan los productos químicos utilizar:

• Mascarilla protectora
• Guantes de protección
• Gafas de seguridad
• Gorros o auriculares
• Otros EPI, si fueran necesarios

Parar la bomba antes de cada intervención de mantenimiento, antes de cualquier envío y 
transporte y antes de un período de parada temporal.

Desconectar el enchufe de alimentación.

Despresurizar la instalación. El líquido puede salir salpicando

Descargar el líquido del cabezal.
Lavar el cabezal y limpiar todas las válvulas.
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La bomba no dosifica o
la cantidad dosificada es 

escasa

obstrucción o fugas en la válvula de aspiración
limpiar o sustituir la válvula de 
aspiración

obstrucción o fugas en el tubo de aspiración sustituir el tubo

burbujas de aire en el cabezal o en el tubo de 
aspiración

efectuar el cebado de la bomba hasta
eliminar el problema completamente

viscosidad del líquido elevada
usar un tubo de aspiración con un 
diámetro mayor

altura de aspiración excesiva reducir la altura de aspiración

filtro de fondo obstruido limpiar el filtro de fondo

El motor y el cabezal se 
sobrecalientan

conexiones eléctricas incorrectas rehacer el conexionado correctamente

presión de trabajo superior al de la etiqueta instalar una válvula 

obstrucción o bloqueo en el tubo de impulsión desbloquear el tubo

Evidente pérdida de líquido rotura de la membrana
contactar con el fabricante para la
sustitución de la membrana

Display encendido pero no
hay ningún texto

batería del display agotada
sustituir la batería situada en el circuito
ubicado detrás del display 

           
            Si el problema continúa sin resolver, contactar con el servicio de asistencia técnica

12. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tab. 6. Guía de solución de problemas
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13. CURVAS DE CAUDAL
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Todas las indicaciones de caudal se refieren a medidas efectuadas con H2O a 20 °C a la contrapresión indicada.
La precisión de dosificación es de ± 2% a una presión constante de ± 0,5 bar.
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13. CURVAS DE CAUDAL



42

MAIN SCREEN

StatisticsStatistics TotalStatistics Total

Statistics PartialStatistics PartialReset Statistics
Partial

Priming Info Info Alarms

Info  Release

Info  Bluetooth

Quick setup

Advanced Working mode Costant Mode

cc per pulse Mode

ppm Mode

Percentage Mode

MLQ Mode

Batch Mode

Volt Mode

mA Mode

Pulse

Pause- Work Mode

Weekly program
Mode

MorePump capacity

Test

Level alarm

Stand-by

External input

Water meter

Timeout

Overflow

Unit of measure

Data & clock

Power on delay

Password

Language

Alarm output

Dispay contrast

Load default

Modbus

Bluetooth Pairing

Text

14. ESQUEMA DE NAVEGACIÓN DEL MENÚ (MAIN SCREEN)

“Statistics” Menú

“Working Mode” 
Menú

“More” Menú

Guardar y volver atrás

Guardar y volver a la pantalla principal

Cebado

Ajustes Estadística

Información
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14. ESQUEMA DE NAVEGACIÓN DEL MENÚ ESTADÍSTICA (STATISTICS)

Estadística

MAIN SCREEN

StatisticsStatistics TotalStatistics Total

Statistics PartialStatistics PartialReset Statistics
Partial

Priming Info Info Alarms

Info  Release

Info  Bluetooth

Quick setup

Advanced Working mode Costant Mode

cc per pulse Mode

ppm Mode

Percentage Mode

MLQ Mode

Batch Mode

Volt Mode

mA Mode

Pulse

Pause- Work Mode

Weekly program
Mode

MorePump capacity

Test

Level alarm

Stand-by

External input

Water meter

Timeout

Overflow

Unit of measure

Data & clock

Power on delay

Password

Language

Alarm output

Dispay contrast

Load default

Modbus

Bluetooth Pairing

Text
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14. ESQUEMA DE NAVEGACIÓN MENÚ (WORKING MODE)

MAIN SCREEN

StatisticsStatistics TotalStatistics Total

Statistics PartialStatistics PartialReset Statistics
Partial

Priming Info Info Alarms

Info  Release

Info  Bluetooth

Quick setup

Advanced Working mode Costant Mode

cc per pulse Mode

ppm Mode

Percentage Mode

MLQ Mode

Batch Mode

Volt Mode

mA Mode

Pulse

Pause- Work Mode

Weekly program
Mode

MorePump capacity

Test

Level alarm

Stand-by

External input

Water meter

Timeout

Overflow

Unit of measure

Data & clock

Power on delay

Password

Language

Alarm output

Dispay contrast

Load default

Modbus

Bluetooth Pairing

Text

MAIN SCREEN

StatisticsStatistics TotalStatistics Total

Statistics PartialStatistics PartialReset Statistics
Partial

Priming Info Info Alarms

Info  Release

Info  Bluetooth

Quick setup

Advanced Working mode Costant Mode

cc per pulse Mode

ppm Mode

Percentage Mode

MLQ Mode

Batch Mode

Volt Mode

mA Mode

Pulse

Pause- Work Mode

Weekly program
Mode

MorePump capacity

Test

Level alarm

Stand-by

External input

Water meter

Timeout

Overflow

Unit of measure

Data & clock

Power on delay

Password

Language

Alarm output

Dispay contrast

Load default

Modbus

Bluetooth Pairing

Text

Guardar y volver atrás

Guardar y volver a la pantalla 
principal
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14. ESQUEMA DE NAVEGACIÓN MENÚ (MORE)

Guardar y volver atrás

Guardar y volver a la pantalla 
principal

MAIN SCREEN

StatisticsStatistics TotalStatistics Total

Statistics PartialStatistics PartialReset Statistics
Partial

Priming Info Info Alarms

Info  Release

Info  Bluetooth

Quick setup

Advanced Working mode Costant Mode

cc per pulse Mode

ppm Mode

Percentage Mode

MLQ Mode

Batch Mode

Volt Mode

mA Mode

Pulse

Pause- Work Mode

Weekly program
Mode

MorePump capacity

Test

Level alarm

Stand-by

External input

Water meter

Timeout

Overflow

Unit of measure

Data & clock

Power on delay

Password

Language

Alarm output

Dispay contrast

Load default

Modbus

Bluetooth Pairing

Text

MAIN SCREEN

StatisticsStatistics TotalStatistics Total

Statistics PartialStatistics PartialReset Statistics
Partial

Priming Info Info Alarms

Info  Release

Info  Bluetooth

Quick setup

Advanced Working mode Costant Mode

cc per pulse Mode

ppm Mode

Percentage Mode

MLQ Mode

Batch Mode

Volt Mode

mA Mode

Pulse

Pause- Work Mode

Weekly program
Mode

MorePump capacity

Test

Level alarm

Stand-by

External input

Water meter

Timeout

Overflow

Unit of measure

Data & clock

Power on delay

Password

Language

Alarm output

Dispay contrast

Load default

Modbus

Bluetooth Pairing

Text
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Las bombas dosificadoras son utilizadas para la dosificación de productos químicos. Es importante
seleccionar los materiales más idóneos para el líquido a dosificar. La TABLA DE COMPATIBILIDAD
QUÍMICA constituye una gran ayuda para esto. La información es verificada periódicamente y es
correcta en el momento de esta publicación. Los datos son una buena información hecha a través
de la experiencia, pero es posible que la resistencia de los materiales dependa de numerosos
factores, esta tabla está hecha como guía inicial. El fabricante no asume ninguna responsabilidad
acerca del contenido de esta tabla.

Tab. 7. Tabla de compatibilidad química.

Tabla de
compatibilidad
química

1Hipoclorito de calcio: las pruebas WQA se basan en una solución al 1% de hipoclorito de calcio. 

1 - Muy buena resistencia

2.- Resistencia aceptable

3.- Mala resistencia

Producto Fórmula Cerám. PVDF PP PVC AISI 
316

PMMA Hastel. PTFE FPM EPDM NBR PE

Ácido Acético, Máx 75% CH3COOH 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1

Ácido clorhídrico concentrado HCl 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1

Ácido fluorhídrico 40% H2F2 3 1 3 2 3 3 2 1 1 3 3 1

Ácido fosfórico, 50% H3PO4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1

Ácido nítrico, 65% HNO3 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2

Ácido sulfúrico 85% H2SO4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1

Ácido sulfúrico 98.5% H2SO4 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3

Aminas R-NH2 1 2 1 3 1 - 1 1 3 3 1 1

Bisulfito de sodio NaHSO3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Carbonato de sodio (Soda) Na2CO3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Cloruro férrico FeCl3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

Hidróxido de calcio Ca(OH)2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hidróxido de sodio 
(Soda cáus.)

NaOH 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Hipoclorito de calcio Ca(OCl)2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1

Hipoclorito de sodio, 12.5% NaOCl + 
NaCl

1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3

Permanganato de potasio 10% KMnO4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Peróxido de hidrógeno, 30% H2O2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1

Sulfato de aluminio Al2(SO4)3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sulfato de cobre CuSO4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. TABLA DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA



FORMULARIO DE REPARACIÓN DEL PRODUCTO EN SERVICIO

REMITENTE
Empresa  ................................................................................................................................................
Dirección  ................................................................................................................................................
Teléfono  ................................................................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................................
Persona de contacto  ....................................................................................................................................
Comercial que le atiende ..............................................................................................................................

TIPO DE PRODUCTO (ver etiqueta del producto)
Código.........  .................................................................................................................................................
S/N (número de serie) ....................................................................................................................................

FECHA  ................................................

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO ENCONTRADO

MECÁNICO

Partes desgastadas.....................................................................................................................

Roturas u otros daños ................................................................................................................

Corrosión  ..................................................................................................................................

Otros  ........................................................................................................................................

ELÉCTRICO

Conexiones, conectores, cables  ..................................................................................................

Controles de operación (mandos, pantalla, etc.)  .........................................................................

Electrónica .................................................................................................................................

Otros  ........................................................................................................................................

PÉRDIDAS/FUGAS

Conexiones  ...............................................................................................................................

Cuerpo bomba  ..........................................................................................................................

MAL FUNCIONAMIENTO/NO FUNCIONA/OTRO

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................
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CONDICIONES DEL EQUIPO A REPARAR

Descripción de la instalación/localización ......................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................
Producto químico dosificado .........................................................................................................................  
Puesta en marcha (fecha) ............................ N° horas de trabajo (aprox.) .....................................................
SACAR TODO EL LÍQUIDO EXISTENTE DENTRO DE LA BOMBA Y SECARLA ANTES DE EMPAQUETARLA EN 
SU CAJA ORIGINAL  

Declaro que el equipo está libre de productos químicos dañinos, biológicos y radioactivos.

ADJUNTAR EL PRESENTE FORMULARIO CON LA NOTA DE ENTREGA

Firma del almacenista Sello de la empresa



Eliminación de equipos al final de su vida útil por parte de los usuarios

Este símbolo le advierte que no deseche el producto con los residuos normales. Respete 
la salud humana y el medio ambiente entregando el equipo desechado a un centro de 
recolección designado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Para obtener más 
información, visite el sitio en línea.

Todo el material utilizado para el instrumento y para este manual puede ser reciclado 
favoreciendo así el medio ambiente de nuestro planeta. No arrojar materiales dañinos para el 
ambiente. Infórmese si existen programas de reciclaje en su zona.




